<" BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2026-P-48295.01

Pasutitajs/maksatajs:

A<

EN ISO/IEC 17025
T-012

Marupes komunalie pakalpojumi SIA, registracijas Nr.: 40103111018, adrese: VirSu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-

2167, e-pasts: info@mkp.lv, talrunis: 67915279
Paraugi pienemti BIOR:

Klientu apkalposanas nodala, talr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 31.07.2026 plkst. 12:00 (pavadraksta Nr: PV-

2026-P-48295)
Pasitijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Testésanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija

P-48295/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
1. - pasititaja pieskirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:
Dzeramais udens, sterila trauka un PET pudelés
Apjoms: 0,5; 5x1,5; 1,0 1;
Parauga 1pasnieks:
Marupes komunalie pakalpojumi SIA (40103111018)
Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga némeéjs: Jevgenijs Bistrovs
Parauga nemsanas procediira, plans: Dzerama Gidens monitorings
Parauga nemsanas vieta: izlietne, Skultes iela 21, Skultes pamatskola
Parauga nemsanas datumes, laiks: 31.07.2026 10:37
Testésana uzsakta:31.07.2026.Testésana pabeigta:28.09.2026.

Raditajs Metode Rezultats

Bromati BIOR-T-012-065-2006" <1,0pg/L
(Norma: 10 pg/L)

Cianidi LVS ISO 6703-1:2000 2.sadala” <5,0 ug/L

(Norma: 50 ug/L)

Dulkainiba LVS EN ISO 7027-1:2021

0,13+ 0,01 NTU
(Norma: Pienemama patérétajiem un bez ipasam
izmainam)

Elektrovaditspéja LVS EN 27888:1993"

870 + 6 uS/cm (20°C); termokompensacijas
korekcija; mérits pie 25,3 °C
(Norma: 2500 uS/cm (20 °C))

Garsa un smarza LVS EN 1622:2006, C. dala”

nav neraksturigas smarzas un garsas
(Norma: pienemama patérétajiem un bez batiskam

parmainam)
Krasainiba LVS EN ISO 7887:2012 C metode” <2mgPt/L
(Norma: pienemama patérétajiem un bez batiskam
parmainam)
pH LVS EN ISO 10523:20127 7,4+0,1;25,2°C

(Norma: 26,5 un <9,5)

Summarais kalcijs un magnijs LVS I1SO 6059:1984"

3,80+ 0,11 mmol/L

Aluminijs (Al) LVS EN ISO 17294-2:2023 <20 pg/L
(Norma: 200 pg/L)
Amonija joni BIOR-T-012-227-2023 <0,05 mg/L
(Norma: 0,50 mg/L)
Antimons (Sb) LVS EN ISO 17294-2:2023" <1,25 pg/L
(Norma: 10 pg/L)
Arséns (As) <1 pg/L
(Norma: 10 pg/L)
Bisfenols A BIOR-T-012-198-2018" 0,013 £ 0,004 pg/L

(Norma: 2,5 pg/L)
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Bors LVS EN ISO 17294-2:2023" 0,190 + 0,019 mg/L
(Norma: 1,5 mg/L)

Dzivsudrabs (Hg) <0,02 pg/L
(Norma: 1,0 pg/L)

Estradioli BIOR-T-012-182-2015" <0,4 ng/L

- 17-8-estradiols (Norma: 1,0 ng/1)

Gaistosie organiskie savienojumi SMWW, 22 th.Ed.2012, 6200 B~ <0,08 pg/L

- 1,2-dihloretans (Norma: 3,0 pg/L)

- benzols <0,04 pug/L
(Norma: 1,0 pg/L)

- tetrahloreténs <0,12 pg/L

- trihalogénmetani(kopa) <1,00 pg/L
(Norma: 100 pg/L)

- trihloreténs <0,12 pg/L

Hlorati/hloriti BIOR-T-012-196-2018" <0,025 mg/L

- Hlorati (Norma: 0,25 mg/L)

- Hloriti <0,025 mg/L
(Norma: 0,25 mg/L)

Hroms(Cr) LVS EN ISO 17294-2:2023" <1 pg/L

(Norma: 25 ug/L)

I1zskidusie anjoni

LVS EN ISO 10304-1:2009

0,27 £ 0,03 mg/L

- fluoridjoni (Norma: 1,5 mg/L)
- hloridjoni 48 + 5 mg/L
(Norma: 250 mg/L)
- nitratjoni <0,05 mg/L
(Norma: 50 mg/L)
- nitritjoni <0,01 mg/L
(Norma: 0,50 mg/L)
- sulfatjoni 234 + 23 mg/L
(Norma: 250 mg/L)
Kadmijs(Cd) LVS EN ISO 17294-2:2023" <0,1 ug/L
(Norma: 5,0 pg/L)
Kalcijs (Ca) 105 + 10 mg/L
Kalijs (K) 11,1+1,1 mg/L

Kopéja dzelzs

32,7 +3,2 ug/L
(Norma: 200 pg/L)

Maghnijs (Mg) 49,7+ 4,9 mg/L
Mangans (Mn) 29,7 £2,9 ug/L
(Norma: 50 pg/L)
Natrijs (Na) 74 £7 mg/L
(Norma: 200 mg/L)
Nikelis(Ni) <2 pg/L
(Norma: 20 ug/L)
Nonilfenoli (NF) BIOR-T-012-165-2015" <0,03 pg/L

(Norma: 300 ng/L)

Perfluoralkilétas un polifluoralkilétas vielas (PFAS)
- Pefluorheksansulfonskabe (PFHxS) (CAS-Nr.: 355-46-
4)

- Perfluorbutanskabe (PFBA)(CAS-Nr.: 375-22-4)
(indikativa veértiba)

- Perfluorbutansulfonskabe (PFBS) (CAS-Nr.: 375-73-5)

- Perfluordekanskabe (PFDA) (CAS-Nr.: 335-76-2)

- Perfluordekansulfonskabe (PFDS) (CAS-Nr.: 335-77-3)

- Perfluordodekanskabe (PFDoDA) (CAS-Nr.: 307-55-1)

- Perfluordodekansulfonskabe (PFDoDS) (CAS-Nr.:
79780-39-5)

- Perfluorheksanskabe (PFHxA) (CAS-Nr.: 307-24-4)

- Perfluorheptanskabe (PFHpA) (CAS-Nr.: 375-85-9)

- Perfluorheptansulfonskabe (PFHpS) (CAS-Nr.: 375-92-
8)

- Perfluornonanskabe (PFNA) (CAS-Nr.: 375-95-1)

- Perfluornonansulfonskabe (PFNS) (CAS-Nr.: 68259-
12-1)

- Perfluoroktanskabe (PFOA) (CAS-Nr.: 335-67-1)

- Perfluoroktansulfonskabe (PFOS) (CAS-Nr.: 1763-23-
1)

BIOR-T-012-170-2015"

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L
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Perfluoralkilétas un polifluoralkilétas vielas (PFAS)
- Perfluorpentanskabe (PFPeA) (CAS-Nr.: 2706-90-3)
(indikativa vértiba)

- Perfluorpentansulfonskabe (PFPeS) (CAS-Nr.: 2706-
91-4)

- Perfluortridekanssulfonskabe (PFTrDS) (CAS-Nr.:
791563-89-8)

- Perfluorundekansulfonskabe (PFUnDS) (CAS-Nr.:
749786-16-1)

- PFAS summa

- Prefluortridekanskabe (PFTrDA) (CAS-Nr.: 72629-94-
8)

- Prefluorundekanskabe (PFUnDA) (CAS-Nr.: 2058-94-
8)

BIOR-T-012-170-2015"

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

<0,000039 pg/L

Policikliskie aromatiskie ogladenrazi

BIOR-T-012-162-2015"

<0,0025 pg/L

- benzo(a)piréns (Norma: 0,010 pg/L)
- PAO summa <0,025 pg/L
(Norma: 0,10 pg/L)
Seléns (Se) LVS EN ISO 17294-2:2023" <1lpg/L
(Norma: 20 pg/L)
Svins(Pb) <1 pg/L
(Norma: 5 pg/L)
Urans (U) <3 pg/L
(Norma: 30 ug/L)
Var$(Cu) <0,02 mg/L

(Norma: 2,0 mg/L)

Koliformu un Escherichia coli skaits
- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits

LVS EN ISO 9308-1+A1:2021

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

Kopéjais mikroorganismu skaits (MAFAM)
- Kopéjais mikroorganismu skaits 22°C

LVS EN ISO 6222:1999

5,9 x 102 KVV/1ml

Zarnu enterokoku skaits

LVS EN ISO 7899-2:2006

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

Norma - saskana ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) “Dzerama adens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles

kartiba”

TestéSanas parskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)
TestésSanas parskata sagatavosanas datums: 28.09.2026
TestéSanas parskatu apstiprinaja: Kristina Kokina (Kimijas laboratorijas Elementanalizes grupas vaditaja)
Dokuments satur eZimogu.
Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita "BIOR" sagatavotais testéSanas parskats ir derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu.

TestéSanas parskats papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja instittta "BIOR" noforméts
ka apstiprinats dokumenta noraksts.

Testésanas parskats Nr.PV-2026-P-48295.01. Lapa3no3
Parpublicéjot testésanas rezultatus atsauce uz ,,BIOR” obligata.
Bez ,,BIOR” rakstiskas atlaujas nav pielaujama testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétaji par:
Informacija par testéSanas metodém pieejama www.bior.lv

* Neietilpst LATAK akreditacijas sféra
~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra




		2026-09-28T14:25:16+0300
	BIOR.LV




