<" BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Lejupes iela 3, Riga, LV-1076; talr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS
Nr.PV-2026-P-57118.01

Pasutitajs/maksatajs:

A<

EN ISO/IEC 17025
T-012

Marupes komunalie pakalpojumi SIA, registracijas Nr.: 40103111018, adrese: VirSu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-

2167, e-pasts: info@mbkp.lv, talrunis: 67915279
Paraugi pienemti BIOR:

Klientu apkalposanas nodala, talr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 31.08.2026 plkst. 14:00 (pavadraksta Nr: PV-

2026-P-57118)
Pasitijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Testésanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformacija

P-57118/1 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
1 - pas(titaja pieskirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:
Dzeramais tdens
Apjoms: 0,5; 1,5 [;
Parauga 1pasnieks:
Marupes komunalie pakalpojumi SIA (40103111018)

Informacija par parauga nemsanu (saskana ar pavadrakstu)
Parauga néméjs: Jevgenijs Bistrovs
Parauga nemsanas procedira, plans: monitorings
Parauga nemsanas vieta: Viskalu iela 3, Pll Tiraine
Parauga nemsanas datumes, laiks: 31.08.2026 12:47

Testésana uzsakta:31.08.2026.Testésana pabeigta:03.09.2026.

Raditajs Metode

Rezultats

Dulkainiba LVS EN ISO 7027-1:2021

0,10 £ 0,01 NTU
(Norma: Pienemama patérétajiem un bez ipasam
izmainam)

Elektrovaditspéja LVS EN 27888:1993"

630 * 4 uS/cm (20°C); termokompensacijas
korekcija; mérits pie 22,7 °C
(Norma: 2500 uS/cm (20 °C))

Gars$a un smaria LVS EN 1622:2006, C. dala”

nav neraksturigas smarzas un garsas
(Norma: pienemama patérétajiem un bez batiskam

parmainam)
Krasainiba LVS EN ISO 7887:2012 C metode™ <2 mgPt/L
(Norma: pienemama patérétajiem un bez batiskam
parmainam)
pH LVS EN ISO 10523:2012" 7,4+0,1;22,7°C

(Norma: 26,5 un <9,5)

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1+A1:2021

- Escherichia coli skaits

- Koliformu skaits

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

Kopéjais mikroorganismu skaits (MAFAM) LVS EN 1SO 6222:1999

- Kopéjais mikroorganismu skaits 22°C

<1 KVV/1ml

Zarnu enterokoku skaits LVS EN ISO 7899-2:2006

<1 KVV/100ml (rezultats pielidzinams 0 KVV/100ml)
(Norma: 0 KVV/100 ml)

Testésanas parskats Nr.PV-2026-P-57118.01.
Parpublicéjot testésanas rezultatus atsauce uz ,,BIOR” obligata.
Bez ,,BIOR” rakstiskas atlaujas nav pielaujama testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétaji par:
Informacija par testéSanas metodém pieejama www.bior.lv

Lapa 1no 2

* Neietilpst LATAK akreditacijas sféra
~ letilpst LATAK elastigaja akreditacijas sféra




Norma - saskana ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) “Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
kartiba”

TestéSanas parskatu sagatavoja: Elina Rukke (Klientu apkalposanas nodalas vecaka specialiste)

TestéSanas parskata sagatavosanas datums: 03.09.2026
TestéSanas parskatu apstiprinaja: Kristina Kokina (Kimijas laboratorijas Elementanalizes grupas vaditaja)
Dokuments satur eZimogu.

Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska instittita "BIOR" sagatavotais testéSanas parskats ir derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu.

Testésanas parskats papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja institata "BIOR" noforméts
ka apstiprinats dokumenta noraksts.
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